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Para:  Presidente da CPL 
 Eng.º Rogério Ferreira dos Santos Souza 
 
Assunto: Parecer técnico de fase de habilitação RO 0096/2021 
 

Licitante: SETE CONSTRUCOES EIREL– CNPJ  08.533.925/0001-00 

 

Com referência ao Rito Ordinário 0096/2021 – SULIC/CORSAN, que tem como 

objeto:  

PROJETO E EXECUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
500 kVA (CLASSE 25 kV), COM FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR E CUBÍCULO 
DE MÉDIA TENSÃO NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE BOMBAS EBE-2 DA CORSAN EM 
CAPÃO DA CANOA - RS, quanto a análise técnica do Fornecimento de Bens – características 
do produto ofertado, informamos que conforme tabela abaixo, foram apresentados 
catálogos com indicação dos materiais e equipamentos solicitados, porém, conforme 
análise técnica, os itens abaixo não atendem as especificações técnicas do edital. 
 

Desta forma, entendemos que a proposta enviada não atende os requisitos do edital. 

 

Tabela 1 Resumo da verificação dos materiais. 

Componente Marca / Modelo Atende 

Cubículo de Média 

Tensão  
- SIEMENS / SIMOSEC Sim. 

Transformador de 

potência 

- SIGMA / 500kVA / 

25kV 
Sim. 

Disjuntor tripolar caixa 

moldada 

Schneider/Masterpact 

NW16  
Sim. 

PROA 

Documento Setor 

21/0587-0003913-5 CORSAN 

13/07/2022 
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Quadro geral de baixa 

tensão (QGBT) 
Não informado. 

Não houve recebimento de 

documentação técnica. 

Chave de três 

posições 

- SIEMENS / SIMOSEC 

(inclusa no cubículo) 
Sim. 

Cabos de média 

tensão 
WIREFLEX  

Teria que esclarecer se a blindagem 

apresentada é compatível com a 

blindagem da especificação: camada 

de composto termofixo semicondutor. 

Cabos de baixa 

tensão 
Urano Sim.  

Terminais de média 

tensão 
TYCO/ TFT I 0-5121 

Teria que verificar o atendimento às 

normas solicitadas no edital, não ficou 

expressamente esclarecido no 

documento quais normas ABNT, 

apenas de maneira genérica. 

IED – Dispositivo de 

proteção e controle 
 SIEMENS 

Não foi considerado este item para 

análise, visto que o relé de proteção é 

fornecido juntamente com o cubículo 

SIMOSEC. 

Multimedidor SIEMENS/PAC3200 Sim. 

No Break industrial 
VERTIV / GXT5-

2000IRT2UXLB 

Não atende: quanto ao atendimento 

dos tempos de sobrecarga o 

equipamento não é equivalente ao 

solicitado em edital. Na documentação 

enviada também faltaram as 

informações de tensão da bateria 

(tensão do barramento CC) e Tempo 

de recarga da bateria. 

Disjuntores de baixa 

tensão 
ABB / Linha S260 Sim. 

DPS Classe I, II e II 

FLT-PLUS CTRL- 

0,9/L (Phoenix 

Contacts); FLT 50 N/PE 

CTRL-1,5/L (Phoenix 

Sim. 
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Contact), VAL-MS 230 

ST + VAL-MS BE/FM 

(Phoenix Contacts); F-

MS 12 ST + F-MS 12 

BE/FM (Phoenix 

Contact). 

Transformadores de 

corrente 
BALTEAU 

Faltam informações no catálogo para 

que sejam comparado ao solicitado em 

edital. 

Transformadores de 

potencial 
BALTEAU 

Faltam informações no catálogo para 

que sejam comparado ao solicitado em 

edital. 

Cabo de Alumínio nu 

CA 
BOREAL 

Faltou informar os modelos dos cabos 

no catálogo. Também precisaria de 

mais complemento de informações, 

pois no catálogo não há informação de  

Chave Fusível Orla 

Marítima 

CHAVE FUSÍVEL 

BASE C/ MAURIZIO 

Não veio o apontamento em catálogo 

do modelo. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Marcos G. Ley Lindau, matrícula 18650.2, 
Engenheiro Eletricista   
Gestor do Departamento de Elétrica Eficiência Energética – DEFE 
 

 

 

 

 

Maiara Costa Paes, matrícula 186817, 
Técnica em Eletrotécnica  
Departamento de Eficiência Energética – DEFE 
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