TABELA 1 — NBR 13434—2 — DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO Detalhe 05

CAMARIM FORMA COTA (mm) DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
CAMARIM AREA:9,68m2 GEOMETRICA 6810|1214 ]16] 18|20 24 [ 28

AREA:7,02m?2 PALCO
i/,8sm AREA:40,15m?

PROIBICAO 706

COPA/COZINHA PATIO ABERTO PATIO ABERTO

AREA:23,04m?2

ALERTA

RAMPA i:8%

HIDRANTE E MANGOTINHO N° 1

Sistema Tipo 1 /vaz&o de 100L/min

Saida simples de @ 40mm (1 "), dotado de ponto de

tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1").
*VER PLANTA DOS DETALHES. ORIENTACAO

SALVAMENTO E
EQUIPAMENTOS

© I e
I —
1) AS DIMENSOES (COTAS) APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS DISTANCIAS DADAS

PLANTA

| WC FEM.

(b dmensien do celea ;::,,;,'""""" permitiias ’ ‘ B AREA:11.38m?
A ] CIRCULACAO

SALA CONVIVENCIA DOS AREA:18,80m?2

PROFESSORES 80x2.10 O OO
AREA:53,20m2 \ SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA

LEGENDA

1-TUBO F & #2 1/2°

2 — NIPLE DUPLO F G #2 1/2°

3 — REGISTRO GLOBO ANGULAR 45' 2 1/2°

4 — ADAPTADOR C/ROSCA MACHO P/ ENGATE RAPIDO 92 1/2°
5 — TAMPAO G/ ENGATE RAPIDO C/ CORRENTE

6 — TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIGAO INCENDIO

7 - BRTA

DETALHE 01 - HIDRANTE DE RECALQUE SIMPLES

SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA

Sinalizagdo de Hidrante de Parede
SEM ESCALA

AREA:6,80m?2

AREA:42,00m?2 AREA:42,00m?2 AREA:42,00m?2 AREA:42,00m? AREA:42,00m2 AREA:42,00m2 H

HIDRANTE
L —

TABELA 3 -Sinalizagdo de Equipamentos Detalhe 06

Nos locais de acesso aos elevadores
Proibido utilizar comuns. Pode ser complementada pela
elevador em caso de mensagem "em caso de incéndio ndo
incéndio use o elevador', quando for o caso

WC MASC.
AREA:11.38m?

MOTO-BOMBA

DEPOSITO
MATERIAL ESPORTIVO
AREA:5,86m?2

ORON®)

SIRENE Q Detalhe 02

80x2.10
80x2.10

VESTIARIO
AREA:9,35m?2

Indicacao do local de instalagdo
RAMPA i:8% Alarme sonoro do alarme de incéndio

CIRCULACAO CIRCULACAO
AREA:37,40m?2 AREA:37,40m?2
Ponto de acionamento de alarme
de incéndio ou bomba de incéndio
° = ﬁ;@%ﬁ; Comando manual de | gpoio: quadrado | Deve vir sempre acompanhado de uma
QIDRANTE & MANGOTINAO N ° alarme ou bomba de | £yndo: vermelho mensagem escrita, designando o
Sistema Tipo 1 / vazédo de 100L/min incéndio Pictograma: equipamento acionado por aquele ponto

fotoluminescente

Saida simples de @ 40mm (1 %"), dotado de ponto de
ALMOXERIFADO tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1"). , .
AREA:53,05m? * \VER PLANTA DOS DETALHES. PATIO ABERTO 2 Indicagao de localizagao dos extinoires

Extintor de Incéndio de incéndio
RAMPA i:8%)

VALVULA ESFERA
PRESSOSTATO PRESSOSTATO

CHAVE
PAINEL DE DE FLUXO
CONTROLE

MANOMETRO

MOTO BOMBA
3CV.

H|DRANTE E MANGOT|NHO NO 6 - 1 Indicacdo do abrigo da mangueira

de incéndio com ou sem hidrante

QUADRA DE ESPORTES Sistema Tipo 1 /vazédo de 100L/min Abrigo de mangueira ¢ 0 seu nteior
1 —_— 1” hidrante

Saida simples de @ 40mm (1 3"), dotado de ponto de

tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1"). Indicagio da localizagdo do hidrante
VlSTA FRENTE VlSTA FUNDOS * VER PLANT%\ DOS DETALgHES g p ( ) Hidrante de incéndio quando instalado fora do abrigo

de mangueiras

tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1").

Saida simples de @ 40mm (1 %) dotado de ponto de
* VER PLANTA DOS DETALHES.

HIDRANTE E MANGOTINHO N° 2
Sistema Tipo 1 /vazédo de 100L/min

WC MASCULINO \
AREA:22,72m2 AREA:994,00m?2

, = WC FEMININO WC MASCULINO
MOTO-BOMBA ELETRICA TRIFASICA 3CV. : ’ AREA:12,75m? AREA:12,75m2

COM PAINEL DE CONTROLE

. SALA DE AULA 04 SALA DE AULA 03 ] 4
AREA:41,25m2 AREA:41,25m2
NIPLE DUPLO SALA DE AULA
02 TELECENTRO AREA:45,25m?2
TEE JOELHO 90° AREA:57,70m2
‘ WC FEMININO
S ‘ AREA:22,72m?2 CIRCULACAO
ADAPTADOR STORZ : T — .
i v [ ] ———

@212 Xa11/2

PATIO ABERTO

TUBULAGAO APARENTE

CIRCULACAO

PROJECAO DA COBERTURA

TAMPAO STORZ
NIPLE DUPLO 80x2.10

o1
1 ABRIGO VALVULA E'SFERA
60X90X23 _

MANGOTINHO
21' X 30M

ESGUICHO REGULAVEL
a1

80x2.10

80x. 0
PROJECAO DA COBERTURA

COZINHA
AREA:17,50m2

EDUCADORA we REFEITORIO AREA _
. Vestidrio
ESPECIAL AREA:9,05m?2 AREA:48,00m ABERTA !
AREA:9,25m2 COBERTA

RAMPA i:8%

Guarda corpo PVC

SALA DE AULA
AREA:45,00m2

DO PISO

SECRETARIA
AREA:33,00m2

DIRECAO
AREA:19,60m2

VESTIARIO
AREA:9,35m?2

CIRCULACAO

SALA PROFESSORES

BIBLIOTECA AREA:41,80m2
AREA:59,13m2

BANHO COORDENACAO
DA / 8 ISTEMA DE HIDRANTE
AREA:6,80m? AREA:41,80m2 : s SIS S

ELEVAGAQ ELEVAGAOQ S WC; MASCULINO
09 AREA:18,65m? TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - SUPERFICIAL EXISTENTE

SlTEMA DE HlDRANTE TlPO 1 0 HIDRANTE E MANGOTINHO N° 7

5 Sistema Tipo 1 / vazéo de 100L/min TOX2.10

Detalhe 03 MANGOTINHO VESTIARIOS ABAIXO DA e | Saida simples de @ 40mm (1 2, dotado de ponto de TUBO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - ENTERRADO EXISTENTE

Hidrante de Parede- Sobrepor A.RQUI_BANCADAZ 04 X0 , . Lo b
AREA:104,31m 03 — tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1").

gi *VER PLANTA DOS DETALHES.
PATIO

ABR'GO MANGUE'RAS DE HlDRANTE HIDRANTE E MANGOTINHO N° 3 ) HIDRANTE E MANGOTINHO N° 4 Circulacdo

Sisterma Tipo 1 /vaz&o de 100L/min H 3 Sistema Tipo 1 /vazéo de 100L/min

Guarda corpo PVC

CIRCULAGAO ESTOQUE
AREA:11,60m2 AREA:10,15m2

DEPOSITO
MATERIAL ESPORTIVO
AREA:5,86m?2

PISO ACAB

TUBO DE AGO GALVANIZADO 2.1/2" - SUPERFICIAL A EXECUTAR

CIRCULACAO

TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2.1/2" - ENTERRADO A EXECUTAR

7] Saida simples de @ 40mm (1 %"), dotado de ponto de Saida simples de @ 40mm (1 %) dotado de ponto de

tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1"). tomada de agua com mangueira semi-rigida acoplada (1"). PROJEGCAO DA COBERTURA PROJEGAO DA COBERTURA
* VER PLANTA DOS DETALHES. * VER PLANTA DOS DETALHES. 7

Guarda corpo PVC

PONTO DE TOMADA D'AGUA EXISTENTE CONFORME DETALHE 03 E 04

PROJEGAO DA COBERTURA

WC FEMININO
AREA:19,05m?2

VENTILAGAO

— —

PROJECAO DA COBERTURA
VISOR [ [ PONTO DE TOMADA D'AGUA NOVO CONFORME DETALHE 03 E 04

L -

INCENDIO

VERMELHO
BRILHANTE

BOMBA DE RECALQUE BOMBA DE RECALQUE CONFORME DETALHE 02
VENTILAGAO VER DETALHE 02 AREA
CASA DE BOMBAS C%B;;RT?A DISPOSITIVO DE RECALQUE CONFORME DETALHE 01
SALA DE AULA
AREA:45,00m2

RESERVATORIO DE INCENDIO EXISTENTE

PATIO ABERTO - RESERVATORIO DE INCENDIO EXISTENTE

< &

60 PATIO ABERTO PATIO ABERTO

VISTA  FRONTAL

PATIO ABERTO

PROJECAO DA COBERTURA
PROJECAO DA COBERTURA

(2!
AN

’
END.:BENTO GONCALVES,2140 - SANTIAGO/RS -

FONE: (55) 3251 - 0950 P RO TE C N ICA
VISTA SUPERIOR / \ E-mail:kubicaekubica@gmail.com EXTINTORES

Detalhe 04 @ - SALA DE AULA SALA DE AULA |
ABRIGO HIDRANTE- Sobrepor . DIVISa da eSCO,a com grade - AREA:42,84m?2 AREA:59.22m?2 RPCI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. DESP. E TURISMO DE|

ACESSO CAPAO DO CIPO - EMEF - JULIO BIASI
GINASIO

Endereco: R CLAUDINO DE MEDEIROS DO NASCIMENTO, 420 - CENTRO - CAPAO DO
CIPO /RS

Responsavel:

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - JULIO BIASI

Dispositivo de recalque simples 2.3"
* VER PLANTA DOS DETALHES.

ACESSO Resp. Técnico:

PRINCIPAL ENG. CIVIL JOSE NATAL KUBICA - CREA 37.502

RUA
CLAUDINO DE MEDEIROS Do NASCIMENTO

PLANTA BAIXA ESCOLA MUNICIPAL JULIO BIASI A, MAICO MACHADO pata
RUA CLAUDINO DE ’ F.EVERE|R0/2024
ESCALA:1/100 MEDEIROS Do NASCIMENTO Area Total Construida: ~ 2.821,12m? Escala: 1100

Assunto: Prancha:
PLANTA BAIXA SISTEMA DE HIDRANTES 02
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