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Extravasor@ 1

Madeiramento em Cedro Existerte

Cumeerra

Mad.

Tides 6 furos

ESPELHOS FRONTAIS de 124" ttaiba

Tidlos 21 furos
2 fiadas em cutelo
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Dreno @ 14"

RESERVATORIO 1
CAP. 20.000 L
CONSUMO 18.000 L

RTI
CELULA 01
6.000 L

RG @2"

ESC 1:100

RG @1 1/2"

MURO H=2,00m

) EXTRAVASH

CAP. 7.000 L
RTI
CELULA 2
6.000 L
RG @_ZI_"

RG @2"

RESERVATORIO 2

1jm]

PEDAGOGIA

DR

Entrada @ 1 3" 'E

E

Saida @ 1%

1 BOMBA ELETRICA - (PRINCIPAL) - Q=200 L/min 7,5 CV

2 BOMBA ELETRICA - (JOCKEY) - Q=7 L/min - 0,5 CV

3 REGISTRO GAVETA

4 VALVULA RETENCAO VERTICAL @50 mm

5 REGISTRO GAVETA FoFo HASTE ASCENDENTE @65 mm

6 REGISTRO GAVETA FoFo HASTE ASCENDENTE @100 mm
7 VALVULA RETENGAO PORTINHOLA FLANGEADA @65 FoFo

DETALHE DAS BOMBAS

SEM ESC

CORTE RESERVATORIOS

SEM ESC

VEM DO
RESERVATORIO

VAI A BOMBA @2"

ENTRADA GERAL

CHAVE P/ lﬁl CHAVE GERAL
BOMBA 000 Q Q Q
NAO DESLIGUE
|
CONSUMO
BOMBA

S/ESCALA

AUTOMATIZAGAO DAS BOMBAS

SEM ESCALA

DETALHE DA LIGACAO DA BOMBA
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LAJE IMPERMEABILIZADA
i= 1%

PAINEL COMANDO
BOMBAS INCENDIO
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FeGe @50mm

Vai Para Hidrantes

ESQUEMA DE INSTALAGAO DE BOMBA DE REFORGO
ABASTECENDO OS PONTOS DE HIDRANTES
MANGOTINHOS MAIS DESFAVORAVEIS HIDRAULICAMENTE
CONFORME FIG B4 DA NBR 13174/2000 DA ABNT

R

CORTE CASA DE BOMBAS

SEM ESC

LEGENDA

TOMADA PARA

VAIVULA DE
ABERTURA RAPIDA

PISO ACABADO

MANGUEIRA " r
DE 40 mm ABRIGO
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MANGUEIRA ©

SEMI RIGIDA ¥
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ESGUICHO c

REGULAVEL 9
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MIN. 1.80

SINALIZACAO
FOTOLUMINESCENTE

ROTULO DO
FABRICANTE

EXTINTOR DE
PAREDE

MAX. 1.60

PISO ACABADO

MAX. 3.50

DET. MAGOTINHO

SEM ESC

PISO ACABADO

N° DESCRICAO

CCM BOMBAS

QD ENERGIZADO
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EMERGENCIA ATUADA

BOMBA PRESSURIZADA LIGADA
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BOMBA PRINCIPAL LIGADA

EMERGENCIA

SELETOR M-0-A-B Pressurizada
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SELETOR M-0-A-B Principal Ligado

PAINEL BOMBA
ELETRICA PRINCIPAL
JOCKEY

Vai para
hidrantes/mangotinhos

L —>
Vem das Bombas LEGENDA
N° DESCRICAO
@ ©) ©) 1 | MANOMETRO
I 2 | PRESSOSTATO
m® P () © o 3 | VALVULA ESFERICA
I L padl Al 7T 4| VALVULA DE RETENCAO
T DRENO G15mm (H/é") P 2 g:\‘e'::
i W B N W 1 N.A. Normalmente aberta
@ @ @ @ @ N.F. Normalmente fechada

DRENO @15mm (1/2")

; DRENO @15mm (1/2")
6

DET. ILUM. EMERGENCIA

SEM ESC

DET.

SEM ESC

PLANTA

SEM ESC

CORTE

SEMESC

EXTINTOR

1 TAMPA DE F°F° (600 mm x 400 mm)
PINTADA EM VERMELHO COM A
INSCRICAO " INCENDIO"

2 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°x2 1/2"
3 TAMPAO STORZ COM CORRENTE 2 1/2"

4 ADAPTADOR STORZ 2 1/2"
5 JOELHO 45° 2 1/2"
6 CAIXA EM ALVENARIA OU CONCRETO

DET. HIDRANTE DE RECALQUE

SEM ESC

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

CUIDADO RISCO
DE EXPLOSAO

SAiDA SAIDA DE

EMERGENCIA

'
SA'DA 9 SAIDA DE
59 EMERGENCIA
7
[ 21\ o COMANDO MANUAL DE
(150x300)/ ALARME DE INCENDIO
AN
ALARME

- neENDio
\150x150) il EXTINTOR
\,7 / ] DE INCENDIO
7o
[ 24 MANGOTINHO
\150x150)/
N

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO

DE EMEGENCIA TIPO ACLARAMENTO

ILUMINAMENTO DE 3 LUX EM LUGARES PLANOS
ILUMINAMENTO DE 5 LUX EM LUGARES EM DESNIVEL

DURAGAO MIN. 1 Hr.
COM BATERIA SELADA 127/220 V

BLOCO DE ILUMINAGAO
DE EMEGENCIA TIPO BALIZAMENTO

EXTINTOR PORTATIL
CARGA DE PO ABC

MANGOTINHO COM
HIDRANTE SIMPLES

ROTA DE FUGA
DIREGAO A SEGUIR

ROTA DE FUGA
SAIDA FINAL

TUBULCAO DE
INCENDIO

ACESSO DA GURANIGAO
A EDIFICAGAO

REGISTRO DE PASSEIO

BARRA
ANTIPANICO

ACIONADOR MANUAL
DO SISTEMA DE ALARME
E DETECGAO

BATERIAS DE ACULUMULADORES
PARA O SIST. DE ALARME E DETECGAO.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ADMINISTRAGAO
2017 /2020

SECRETARIA
MUNICIP AL
DE
PLANEJAMENTO,
HABITAGAO E
REGULARIZACAO
FUNDIARIA

SEMPHRS

seplan@imbe.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE
AVENIDA PARAGUASSU, 1043 — CENTRO — CEP 95.625—000 — IMBE — RS
FONE: 51 3627.2655 — FAX: 51 3627.8200
OBRA:
ESCOLA RURAL MARILUZ PLANO B
AVENIDA RIOGRANDENSE DE LETRAS — QUADRA 55 B — CIDADE IMBE
MARILUZ PLANO B
DESENHO:
F. MALDONADO
RENATA FRANKI MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ESCALA:
HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA INDICADA
PORTARIA 0460/2016
DATA:
SET. /2018
VANDA ELENA TURCO
ARQUITETA E URBANISTA AREA: 2
CAU A110243—5 1.327,16m
PORTARIA 231/2013
PROJETO: PRANCHA:
CORTES — FACAHDA — DETALHES — LECENDA 03/03
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