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APROVAÇÃO:

ANDRIELE PANISSON

Arquiteta e Urbanista

CAU A186316-9

ALANA DOGENSKI

Engenheira Civil

CREA/RS 248165

(54) 9 9903-5785
arqengbox@gmail.com
Rua do Comércio, 37
Centro - Ibiaçá/RS

PROJETO:

ENDEREÇO:

ÁREA:

DATA:

DESENHO:

ESCALA: PRANCHA

DESCRIÇÃO:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

PROPRIETÁRIO(A):

Arq. e Urb. Andriele Panisson Eng. Civil Alana Dogenski
CAU A186316-9 CREA/RS 248165

• É PROIBIDO QUALQUER TIPO DE CÓPIA OU REPRODUÇÃO DESTE PROJETO. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ART. 184 DO CÓDIGO 
PENAL, LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL e RES. DO CONFEA 205/71.

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE ALECRIM

RUA NICOLAU JOSÉ SCHAEDLER, RUA VER. ADELMI COLOSSI, RUA JOÃO SPOHR, RUA RUI BARBOSA
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Prefeitura Municipal de Alecrim
CNPJ:87.612.784/0001-97 MARÇO DE 2025

5.215,56 m²

Tabela de Resumo dos Circuitos

Panel * Descrição Disjuntor Potência (VA) Seção do Condutor Adotado (mm²) Fase A Fase B Fase C

MED
MED 1 <varia> 80,00 A 60110 VA 35 18440 W 17660 W 15880 W

QDC 01
QDC 01 1 ILUMINAÇÃO 10,00 A 200 VA 1,5 200 W 0 W 0 W

QDC 01 2 TUG 10,00 A 500 VA 2,5 0 W 400 W 0 W

QDC 01 3 TUG DE EMERGÊNCIA 10,00 A 200 VA 2,5 160 W 0 W 0 W

QDC 01 4 Circuito Reserva 20,00 A 1200 VA 0 W 1200 W 0 W

QDC 01 5 Circuito Reserva 20,00 A 1200 VA 1200 W 0 W 0 W

QDC 02
QDC 02 1 ILUMINAÇÃO 10,00 A 680 VA 1,5 680 W 0 W 0 W

QDC 02 2 TUGS 10,00 A 1300 VA 2,5 0 W 0 W 1040 W

QDC 02 3 TUGS EMERGÊNCIA 20,00 A 500 VA 2,5 400 W 0 W 0 W

QDC 02 4 Circuito Reserva 20,00 A 1200 VA 0 W 0 W 1200 W

QDC 02 5 Circuito Reserva 20,00 A 1200 VA 1200 W 0 W 0 W

QDC 03
QDC 03 1 ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA 01 40,00 A 2000 VA 6 2000 W 0 W 0 W

QDC 03 2 ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA 02 40,00 A 2900 VA 6 0 W 2900 W 0 W

QDC 03 3,4 QDC 02 42,00 A 4647 VA 10 2240 W 0 W 2280 W

QDC 04
QDC 04 1,2 QDC 01 70,00 A 3188 VA 16 1560 W 1600 W 0 W

QDC 04 3 ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA 01 25,00 A 2200 VA 4 0 W 0 W 2200 W

QDC 04 4 ILUMINAÇÃO LUMINÁRIA 02 10,00 A 1200 VA 2,5 1200 W 0 W 0 W

QDC 04 5,6,7 TUE PARA SOM 80,00 A 45000 VA 32 12000 W 12000 W 12000 W

Totais: 129425 VA 41280 W 35760 W 34600 W
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