
UC.01 PLENÁRIO
RXYQ32BRYM(G)

RXYQ20BRYM(G) RXYQ12BRYM(G)

⅝"×1⅛"
0,5m

½"×1⅛"
1,5m

·1· BHFP22R135

#1.1  30,0m

KHRP26A73T +
KHRP26M73TP

⅞"×1½"
·2·

3,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·3·

UE.07 CIRCULAÇÃO
FXFQ63AVM

#1.2  2,0m
⅜"×⅝"

1,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·4·

UE.01 INFORMÁTICA
FXEQ20AVE

#1.4  2,0m
¼"×½"

UE.01 APOIO IMPRENSA
FXEQ20AVE

#1.6  8,0m
¼"×½"

#1.7  7,0m

KHRP26A73T +
KHRP26M73TP

⅞"×1½"
·5·

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.8  5,0m
⅜"×⅝"

#1.9  5,0m

KHRP26A72T
¾"×1¼"

·6·

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.10  2,0m
⅜"×⅝"

#1.11  11,0m

KHRP26A72T
¾"×1¼"

·7·

#1.12  5,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·8·

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.13  2,0m
⅜"×⅝"

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.14  10,0m
⅜"×⅝"

#1.15  11,0m

KHRP26A33T
½"×1"

·9·

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.16  2,0m
⅜"×⅝"

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

#1.17  10,0m
⅜"×⅝"

UC.03 TÉRREO SUL
RXYQ26BRYM(G)

#2.1  25,0m

KHRP26A73T +
KHRP26M73TP

¾"×1⅜"
·1·

UE.09 CIRCULAÇÃO
FXFQ100AVM

#2.2  2,0m
⅜"×⅝"

#2.3  10,0m

KHRP26A72T
¾"×1¼"

·2·

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

#2.4  5,0m
⅜"×⅝"

#2.5  6,0m

KHRP26A72T
¾"×1¼"

·3·

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

#2.6  3,0m
⅜"×⅝"

#2.7  9,0m

KHRP26A72T
⅝"×1¼"

·4·

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

#2.8  3,0m
⅜"×⅝"

#2.9  9,0m

KHRP26A22T
½"×⅞"

·5·

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

#2.10  3,0m
⅜"×⅝"

#2.11  6,0m

KHRP26A22T
½"×¾"

·6·

UE.04 IMPRENSA
FXEQ32AVE

#2.12  3,0m
¼"×½"

UE.04 LIBRAS
FXEQ32AVE

#2.13  7,0m
¼"×½"

UC. 04 LESTE
RXYQ26BRYM(G)

#3.1  15,0m

KHRP26A73T +
KHRP26M73TP

¾"×1⅜"
·1·

#3.2  8,0m

KHRP26A72T
⅝"×1⅛"

·2·

UE.09 REFEITÓRIO
FXFQ100AVM

#3.3  2,0m
⅜"×⅝"

#3.4  4,0m

KHRP26A72T
½"×1⅛"

·3·

#3.5  15,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·4·

UE.09 PLENARINHO
FXFQ100AVM

#3.6  4,0m
⅜"×⅝"

UE.09 PLENARINHO
FXFQ100AVM

#3.7  5,0m
⅜"×⅝"

#3.8  3,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·5·

UE.08 ADMINISTRATIVO
FXFQ80AVM

#3.9  2,0m
⅜"×⅝"

#3.10  6,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·6·

UE.08 ADMINISTRATIVO
FXFQ80AVM

#3.11  2,0m
⅜"×⅝"

UE.06 PROTOCOLO
FXSQ50PAVE

#3.12  7,0m
¼"×½"

#3.13  1,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·7·

UE.08 PRESIDÊNCIA
FXFQ80AVM

#3.14  3,0m
⅜"×⅝"

#3.15  5,0m

KHRP26A22T
⅜"×¾"

·8·

UE.02 SECRETÁRIA
FXAQ25AVM

#3.16  15,0m
¼"×½"

#3.17  1,0m

KHRP26A22T
⅜"×¾"

·9·

UE.07 REUNIÃO
FXFQ63AVM

#3.18  2,0m
⅜"×⅝"

#3.19  6,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·10·

UE.05 REUNIÃO
FXZQ50BVM

#3.20  2,0m
¼"×½"

UE.05 REUNIÃO
FXZQ50BVM

#3.21  7,0m
¼"×½"

UC.05 CIRCULAÇÃO
RXYQ22BRYM(G)

#4.1  15,0m

KHRP26A73T +
KHRP26M73TP

⅝"×1⅛"
·1·

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

#4.2  2,0m
⅜"×⅝"

#4.3  14,0m

KHRP26A72T
⅝"×1⅛"

·2·

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

#4.4  2,0m
⅜"×⅝"

#4.5  6,0m

KHRP26A72T
½"×1⅛"

·3·

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

#4.6  2,0m
⅜"×⅝"

#4.7  6,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·4·

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

#4.8  2,0m
⅜"×⅝"

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

#4.9  8,0m
⅜"×⅝"

UC.06 2 PAV. NORTE
RXYQ12BRYM(G)

#5.1  25,0m

KHRP26A72T
½"×1⅛"

·1·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.2  2,0m
¼"×½"

#5.3  1,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·2·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.4  2,0m
¼"×½"

#5.5  5,0m

KHRP26A33T
⅜"×⅞"

·3·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.6  2,0m
¼"×½"

#5.7  1,0m

KHRP26A22T
⅜"×¾"

·4·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.8  2,0m
¼"×½"

#5.9  5,0m

KHRP26A22T
⅜"×¾"

·5·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.10  2,0m
¼"×½"

#5.11  1,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·6·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.12  2,0m
¼"×½"

#5.13  5,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·7·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.14  2,0m
¼"×½"

#5.15  1,0m

KHRP26A22T
⅜"×⅝"

·8·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.16  2,0m
¼"×½"

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#5.17  7,0m
¼"×½"

UC.07 PAV. SUL
RXYQ16BRYM(G)

#6.1  25,0m

KHRP26A72T
⅝"×1¼"

·1·

UE.05 JURÍDICO
FXZQ50BVM

#6.2  2,0m
¼"×½"

#6.3  1,0m

KHRP26A72T
⅝"×1¼"

·2·

UE.05 JURÍDICO
FXZQ50BVM

#6.4  3,0m
¼"×½"

#6.5  5,0m

KHRP26A72T
⅝"×1¼"

·3·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.6  2,0m
¼"×½"

#6.7  5,0m

KHRP26A72T
⅝"×1¼"

·4·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.8  2,0m
¼"×½"

#6.9  1,0m

KHRP26A33T
½"×1"

·5·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.10  2,0m
¼"×½"

#6.11  5,0m

KHRP26A33T
½"×1"

·6·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.12  2,0m
¼"×½"

#6.13  1,0m

KHRP26A33T
½"×1"

·7·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.14  2,0m
¼"×½"

#6.15  5,0m

KHRP26A22T
½"×⅞"

·8·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.16  2,0m
¼"×½"

#6.17  1,0m

KHRP26A22T
½"×⅞"

·9·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.18  2,0m
¼"×½"

#6.19  5,0m

KHRP26A22T
½"×¾"

·10·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.20  2,0m
¼"×½"

#6.21  1,0m

KHRP26A22T
½"×¾"

·11·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.22  2,0m
¼"×½"

#6.23  5,0m

KHRP26A22T
½"×¾"

·12·

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.24  2,0m
¼"×½"

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

#6.25  7,0m
¼"×½"

UC.07 PAV. SUL
RXYQ16BRYM(G)

L1,L2,L3,N 32,5A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.05 JURÍDICO
FXZQ50BVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.05 JURÍDICO
FXZQ50BVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC.06 2 PAV. NORTE
RXYQ12BRYM(G)

L1,L2,L3,N 21,5A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.03 GABINETE
FXAQ32AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC.05 CIRCULAÇÃO
RXYQ22BRYM(G)

L1,L2,L3,N 45,7A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 CIRCULAÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC. 04 LESTE
RXYQ26BRYM(G)

L1,L2,L3,N 50,4A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.09 REFEITÓRIO
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.09 PLENARINHO
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.09 PLENARINHO
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

P1,P2

UE.08 ADMINISTRATIVO
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.08 ADMINISTRATIVO
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

P1,P2

UE.06 PROTOCOLO
FXSQ50PAVE

L, N 1,3A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.08 PRESIDÊNCIA
FXFQ80AVM

N,L 1A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.02 SECRETÁRIA
FXAQ25AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.07 REUNIÃO
FXZQ40BVM

N,L 0,4A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE.05 REUNIÃO
FXZQ50BVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

UE.05 REUNIÃO
FXZQ50BVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1E63

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

UC.01 PLENÁRIO
RXYQ32BRYM(G)

RXYQ20BRYM(G)

RXYQ12BRYM(G)

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3,N

41,6A 3ph

L1,L2,L3,N

21,5A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.07 CIRCULAÇÃO
FXFQ63AVM

N,L 0,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.01 INFORMÁTICA
FXEQ20AVE

L, N 0,3A 1ph

BRC1F61

P1,P2

UE.01 APOIO IMPRENSA
FXEQ20AVE

L, N 0,3A 1ph

BRC1H62W

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 PLENÁRIO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

DCPF04

1 2

OUT F1,F2 Modbus RS485
DCPA01

UC.07 PAV. SUL (13)
RXYQ16BRYM(G)

UC. 04 LESTE (11)
RXYQ26BRYM(G)

UC.01 PLENÁRIO (9)
RXYQ32BRYM(G)

UC.06 2 PAV. NORTE (9)
RXYQ12BRYM(G)

UC.03 TÉRREO SUL (7)
RXYQ26BRYM(G)

UC.05 CIRCULAÇÃO (5)
RXYQ22BRYM(G)

UC.03 TÉRREO SUL
RXYQ26BRYM(G)

L1,L2,L3,N 50,4A 3ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

UE.09 CIRCULAÇÃO
FXFQ100AVM

N,L 1,4A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

BRC1H63W

P1,P2

UE.10 RECEPÇÃO
FXFQ125AVM

N,L 1,6A 1ph

P1,P2

UE.04 IMPRENSA
FXEQ32AVE

L, N 0,4A 1ph

BRC1H62W

P1,P2

UE.04 LIBRAS
FXEQ32AVE

L, N 0,4A 1ph

BRC1H62W

P1,P2

OUT F1,F2

para o controle centralizado

GUILHERME HENRIQUE KNOLL - CREA-RS 254393

CREA/RS 254393
RESP. TÉCNICO: GUILHERME HENRIQUE KNOLL

FLUXOGRAMAS SISTEMA VRV

02
Revisão

cm
Dimensões

INDICADA

Local / Pavimento

Escala

Prancha

Data Arquivo

CÂMARA DE VEREADORES 

JULHO/2025 CLIMATIZAÇÃO EXECUTIVO R02

03/03

Obra:

BENTO GONÇALVES / RS

 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.
 EXECUÇÃO CONDICIONADA E RESTRITA À APRESENTAÇÃO DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA EMITIDA POR PROFISSIONAL GRADUADO EM ENGENHARIA MECÂNICA.

ETAPA

EXECUTIVO

Assunto:

Proprietário:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES DE BENTO GONÇALVES

FLUXOGRAMA DE AUTOMAÇÃO - REIRI OFFICE TOUCH IP
U
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