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4 ILUMINACAO E TOMADAS SALA MUSICA F+N+T | 220V 5 500 T 500| 2.5 i i i i
j 2 200 T 90 2.5 #L i i
K 2 200 T 90| 25 M n ;\@H
5 ILUM/TOM TERAPEUTA / PSICOLOGIA F+N+T | 220V 8 800 S 800 2.5 D 2g
d 1 100 S 45 2.5 I EER
e 1 100| S 45 2.5 | | | (s
6 ILUMINACAO CORREDORES/WC FUNC F+N+T | 220V 1 100 T 100 2.5 ! ! I cé
q 2 200 T 64 2.5 o i °
S 1 100 T 32 2.5 E HE
t 1 100 T 40| 25 ]
u 1 100 T 40| 25 i
7 ILUM/TOM COPA, LAV, DEP, GARAGEM F+N+T | 220 V 1 | 5 3100| S 3100 25 i i i i
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I 1 100 S 40 2.5 _ m[ e R
m 1 100 S 40 25 @ I
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8 TORNEIRA ELETRICA COPA F+N+T | 220V 1 5500 R 5500 6 ! i ! i
9 AR CONDICIONADO RECEPCAO F+N+T | 220V 1 1670 T 1670 2.5 1]
10 AR CONDICIONADO SALA IDOSOS F+N+T | 220V 1 1670 R 1670 2.5 § 20 o
11 AR CONDICIONADO SALA MUSICA F+N+T | 220V 1 1670 R 1670 2.5 N H
12 AR CONDICIONADO TERAPEUTA F+N+T | 220 V 1 890 T 890| 25 1
13 AR CONDICIONADO PSICOLOGO F+N+T | 220V 1 890 S 890 2.5 ! i ! i
14 AR CONDICIONADO ADMINISTRATIVO F+N+T | 220V 1 1185 T 1185 2.5 o B 'E"' . I LI
Lr) _____ = = —— T T
15 AR CONDICIONADO ASSISTENCIA SOCIAL F+N+T | 220V 1 890 S 890 2.5 — * § 5 o — L)
T 16 ILUMINACAO DE EMERGECIA F+N 220V 8 800 S 60 2.5 10 ho ) é_l lmo
@ 17 ILUMINACAO E TOMADAS ADM / ASSIS SOCIALF+N+T | 220 V 17 1700 T 1700 2.5 4 @ & ’T I §’]>
| % a 1 100 T 45| 25 3 // “’\L 70 -
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E} 11 }1}6”0 4 ]2}: —9 (AR CONDICIONADO RECEPGAO) § MATRICULA DONF({)E6C25;SY'I:;RO DE IMOVEIS § Notas:
: © Z . . ~ . .
- BOZANO/RS = 1. O compartimento para instalacdo de disjuntor
[m) . . e~
AN R 10 (AR CONDICIONADO SALA IDOSOS) o < e DPS deve ser localizado na parte frontal do poste da medicao;
’ - m ~ . .
o 2. Todas as tubulagdes devem possuir revestimento;
I HL =11 (AR CONDICIONADO SALA MUSICA) » - .
25 5 3. Identificacao:
HT =12 (AR CONDICIONADO TERAPEUTA) g - Nome do fabricante;
N 25 z 76.10 - Data da fabricacéo;
HT <13 (AR CONDICIONADO PSICOLOGO) ‘ T - Comprimento nominal;
20 - Esforgo nominal;
- HE 714 (AR CONDICIONADO ADMINISTRATIVO) - Registro de responsabilidade técnica (CREA);
W 25 N
2 d & T S - Diédmetro do topo.
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i = |2|5 515 (AR CONDICIONADO ASSISTENCIA SOCIAL) MEDI%ORé g 4. Medidas em milimetros:
ENERGIA ¥ ¥ . ~ . )
ab(H 3 16 (LUMINAGAO DE EMERGECIA) 5. Para utilizacao desse padrao deve ser consultada a Cooperativa.
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HE 17 (ILUMINACAO E TOMADAS ADM / ASSIS SOCIAL)  ——— " o ) -
05 T p 1800 28.00 D 87.70 D
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. DPS
ISRl 3 <H LETA
2.5 625 T = il Bloco auténomo ilum. emergéncia 2 faroletes
J_ Bloco emerg
3 % Luminaria de emergéncia 30 LED'S
h h X
A 11 3
9_; 16 3 @ 2“’\15 3 S
- , Interruptor fotoelétrico fixado na platibanda P ROJ ETO E L ET RI co
CALCULO DA DEMANDA _ |
E aa 2 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Z
£ E o Bloco emerg §D !ala D(kVA)=(a+b+c+d+e+f) Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
= z 16 5
S Sendo: . .
S '—I])aa a= Demanda de iluminagao e tomadas, calculada conforme ANEXO D; Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
PELO PISO b= Demanda dos aparelhos para aquecimento (chuveiros, aquecedores, fornos, fogbes, etc.), calculada
conforme ANEXO [; Luminaria / tartaruga - 1,80 m do piso
c= Demanda dos aparelhos de condicionador de ar, tipo janela, calculada conforme ANEXOS E, (unidade em
KVA); R
aC d= Demanda das unidades centrais de condicionadores de ar, calculadas a partir das respectivas correntes Ponto de espera cameras de seguranga
2 maximas totais (valores fornecidos pelos fabricantes), . ) ) MARC E Llo M I N E LLI
considerando o fator de demanda de 100%: Ponto espera rede Idgica / roteador internet a 2.60m do piso -
e= Demanda dos motores elétricos e maquinas de solda a motor, calculada conforme ANEXO G; o ) ) SOLUQOES EM ENGENHARIA
f= Demanda das maquinas de solda a transformador, aparelhos de eletrogalvanizagéo e de raios-X, calculada Quadro de distribuic&o - embutir a 1,50m do piso CREA/RS 5C99077-7
conforme ANEXO H.
Painel Led Blacklight LEP Quadrado 45W - 3000K
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL 29.565W > 25Kw - Calcula-se a demanda Ref. Blumenau lluminagdo cod: 80473004-3
~ Painel Led Blacklight LED Quadrado 32W - 3000K
ILUMINACAO E TOMADAS: 15.200 W (50 tomadas 100W, 8 tomadas 600W, 54 pontos iluminag&o) Ref: Blumenau lluminacéo cod: 83493004-3
1 TORNEIRA ELETRICA = 5500W
AR CONDICIONADO = 8.865W (3 AR de 9.000, 3 AR de 18.000, 2 AR de 12.000)

Plafonier plastico branco com soquete 40W

- ~
PONTO P/ ILUMINACAO LETREIRO djc» a=15200 x 0,86 = 13.07 KVa

© b = 5500 x 1 = 5.50 KVa T T
A c=8865x1=28,87Kva Tomada universal 2 médulos 2P+T a 1,10m do piso acabado Responsavel técnico Proprietario:
d=0 1
< e=0 ENG° MARCELLO MINELLI JR MUNICIPIO DE BOZANO
o f=0 Tomada universal 2 médulos 2P+T a 0,30m do piso acabado ENGENHEIRO CIVIL CREA/RS: SC99077-7 CNPJ: 04.216.419/0001-36
> GEDERSON MORI - PREFEITO MUNICIPAL
Documento assinado digitalmente . |
< D = 27,44 KVa (Fornecimento tipo C15) MARCELLO MINELLL sNIOR CPF: 703.460.110-00
Tomada universal 2 médulos 2P+T a 2,60m do piso acabado g .b Data: 24/05,/2026 22:44:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
::,, Tomada universal 2 médulos 2P+T a 0,30m do piso acabado
Tomada universal 2 médulos 2P+T a 1,10m do piso acabado
obra
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso acabado CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

RUA AUGUSTO MATHIAS MUNDSTOCK - BOZANO/RS

Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso acabado
especificagao

ELETRICO, ILUMINAGAO, LOGICA, SEGURANGA

R St AR R

Tomada universal 2P+T a 2,60m do piso acabado

POSTE DE ENERGIA

335,06m? Indicadas Maio/2026 Marcello Minelli 841X1189
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area escala data desenho tipo prancha
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