
comando, terra, fase, neutro

tomada baixa
tomada média

tomada alta

interruptor

Circuito

Quadro de Cargas

Lâmp. (w) Tom. (w) Soma (w) Proteção(A) Condutor (mm²)
1 1200 - 15

6,0

Total

2
3

3600 40

Nº pontos de iluminação: 12
x
y ponto luz parede

Vem da rede
existente 6,0x

y ponto luz teto

PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Local:  Centro Poliesportivo e Recreativo Alecrim

Data: Março/2026

Prefeitura Municipal de Alecrim

Área: 600,00 m²

Engº Elton Luís Cagliari
CREA 102.506

________________________________ _____________________

Prancha: 05Esc.:   1/100
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Conteúdo: Elétrico
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